
Aktuellt år Uppräkning Tidshorisont Kapital
2023 3,0% 10 10 500

Underhållsplan
Kyrkmossens samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Floda ga:15. Vår förening måste enligt lag göra fondavsättningar, dvs bygga upp ett  
reservkapital för framtida underhåll och investeringar.
Kyrkmossens styrelse skall upprätta en underhålls- och förnyelseplan som skall innehålla nödvändiga upplysningar för att kunna bedöma hur stora fondavsätt-
ningar som skall göras. 

Planeringsläget februari 2023  2022-02-22

Gemensamhetsanläggningen består av: Objekt Anskaffat Teknisk Ersätts Kvarvar. Kostn. Återanskaffnings Årlig avsättn. Underh.fond Kommentarer
år livslängd år livslängd anskaffn värde Till nästa Nästa Tiden Totalt

år år året åtgärd ansk. därefter horisont
tkr tkr värde tkr 2033 (10 år)

1. På bostadshus:

* Ventilationsskorsstenar ovanför Målning av takhuvar 10 löp Nya takhuvar monterades 2011. Målas?
   yttertak Löpande underhåll; ej avsättning

* Utvändiga betongkonstruktioner. Rostsprängningar i betong 2008 20 2028 5 Under 2008 åtgärdades rostsprängningar
11B rapporterar skador på balkongplattor och husavskiljande 

väggar. Nya sprickor åtgärdas som akut-
underhåll.

* Yttertak inklusive taktäckning med plåt-
    beslag ovan innertak i övervåning Taktäckning 6600 m2 2011 40 2051 28 3 000 9 786 350 31 923 798 3 495 Renovering gjordes 2011. Fråga takfirma 
   inkl plåthuvar, hängrännor, stuprör, slut- om livslängd. Alingsås tak (numera Takbyrån)
   besiktning

* Hängrännor och stuprör Stuprör 680 m, stuprörsledning 2011 40 2051 28 Byttes 2011. Ingick i takbyte, se ovan.
vid hus 1420 m + 880 m(garage)
 =2300m
Hängrännor 1300 m 2011 40 2051 28 Byttes 2011. Ingick i takbyte, se ovan.

2. Garagebyggnader Fasadpanel löp löp Byte av fasadpanel görs 2020-21
Budget för löp u-håll 50 tkr Underhålls löpande. Budget 50 tkr
Utvändig ommålning 1300 m2 löp löp Målning görs 2020-21.
Budget för planerat u-håll XX tkr Underhålls löpande. Budget XX tkr

Besiktn. av portar vartannat år 25 Enl serviceavtal utförs besiktning  
Nästa besiktn/service 2022 vartannat år. Besiktn gjord 2020

Garageportar (kostnad 1999) 1999 30 2029 6 676 1 641 273 3 983 133 2 172 Garageportar byttes 1999. Varje garage-
utnyttjare skall tvätta den "egna" porten
 en gång/år.

Låssystem (kostnad 2013) 2013 15 2028 5 46 72 14 112 7 109 Låssystem inmonterades nov 2013 (46tkr) av
Västsvenska Port.

Yttertak med papptäckning 2014 40 2054 31 435 1 419 46 4 629 116 458 Omläggning gjordes 2014. Fråga takfirma
   2000 m2 om livslängd.

3. Samtliga dagvattenledningar inom Vi har på en del ställen haft problem med 



    området (dagvattenbrunnar och dag- vatten i krypgrunden. När vi spolat dräne-
    vattenledningar fram till kommunens ringarna har vi konstaterat att en del drä-
    stamledning.) neringar varit täta. Vi räkna rmed att be-

höva lägga om dräneringarna inom
    Dräneringsledningar Dräneringar (12? längor återstår) 1968 60 2028 5 3 250 3 250 650 19 148 319 4 846 en 10 års period. En komplikation är alla
    stuprörsledningar i mark inbyggda entréer, tillbyggnader och

Vid omdränerning av länga 1 2010 60 2070 47 260 1 532 33 9 025 150 326 uteplatser. Vi räknar med att fastig- 
2010 uppgick kostn till 257 tkr hetsägaren själv får stå för de eventuella
Sv Markservice utförde arbetet extrakostnader som  förorsakas av

sådant som inte ingår i föreningens 
underhållsansvar.

4. Avlopps- och kallvattenledningar från Avlopps- och dagvattenledn. 60 9 Ev stopp åtgärdas som akuta reparationer
    bottenplattans överkant till kommunens  i rörgrav under asfalt 300 m
    anslutningspunkt vid de kommunala Avlopp från länga t rörgrav 200 m 60 9 Ev stopp åtgärdas som akuta reparationer
    stamledningarna. Avloppsledningar i längans kryp- 60 9 Ev stopp åtgärdas som akuta reparationer
    Golvbrunnen i tvättstugan ingår ej. grund

5. Värmeanläggning bestående av:
* Byggnad för värmeanläggning inklusive Pumpar 2021 15 2036 13 25 39 3 61 4 30 Reparation av pumparna, 2 st, gjordes 2021
    inventarier 2 st värmeväxlare, reglercentral.     30 ????
Vi har ansvar för utrustningen.

Utvändig målning av panncentral 2017 8 2025 2 15 19 10 24 3 43 Ommål 2017. Fakt Colorama ca 30 tkr; VC + garage
Plåttak 2021 30 2051 28 114 277 10 672 22 99 Byte av plåttaket 2021 efter stormskada

SWE-Bamic

* Kulvert för värme o varmvatten mln Rörarbeten för 3 kulvertbyten 33 ? Senaste bytet gjordes 1998.
    längorna ca 410 tkr (123+142+142) 2017 40 2057 34 560 1 827 54 5 959 149 537 2017 byttes mln länga 13 o 19,mln 2 o 7 samt 

Grävning ca 150 (47+106) inkl mln 4 o 9. 2018 har kulvertar bytts mln 13 o 15,
återställning av mark 2 o VC, 1 o 3 samt 17 o 19.  

2021 40 2061 38 175 571 15 1 862 47 150 2021 byttes mln 6 o 11
40 2023 1 525 525 525 1 713 43 910 Därefter 2023, mln 6 o 13 samt 6 o 4
40 2023 1 675 675 675 2 202 55 1 170 2023: byte mln VC o 1 samt VC o 4

* Värme- o varmvattenledningar i kryp- 2018 50 2068 45 473 2 071 46 9 081 182 460 vv- o vvcledningar har bytts 2018 under länga
    grunden under varje länga, stigarledning 2019 50 2069 46 788 3 452 75 15 135 303 751 1, 7 och 17 à 157 500.
    t o m avstängning i resp fastighet. 2020 50 2070 47 788 3 452 73 15 135 303 735 2019 byttes i 5 längor, 3, 5, 9, 11, 15. 

2020 sista 5, 2, 4, 6, 13, 19 à 157,5. Adielsson rörläggare

* Avstängnings- o reglerventil Avst.ventiler, reglerventil i hus 30 ??????? Byttes 20XX. Ventiler enbart??
3 st/hus VVC-ventiler byttes okt 2013 av KMK (145 tkr)

6. Kallvattenledn fr kommunens stam- Kallvattenled under längan 2017 50 2067 44 93 408 9 1 787 36 93 Kallvattenledn byttes under länga 9 2017
    ledning t o m avstängningskranen i varje Kv fr länga t kommunens anslutn. 2018 50 2068 45 840 3 682 82 16 144 323 818 Kallvattenledn byttes under 9st längor 2018
    fastighet och till panncentral punkt Kallvattenledn byttes 3 längor 2017
    Avstängningsventiler på föreningens Avstängningsventil i hus 30 ?????? ??
    stamnät.

7. El och belysning El till garage o belysning inom området 2022 50 2072 49 500 2 192 45 9 609 192 447 P g a marksättningar dras ledningarna 
    Anläggningen består av 37 belysnings- Stolpar och belysning 2022 30 2052 29 1 000 2 427 84 5 892 196 837 ur stolparna eller går av och måste
    stolpar och ca 1200 m kabel förlagd i jord Bytes vid akut behov lagas. Belysningsarmaturerna

byttes 1997.



Byte av stolpar o armatur utförts 2023

Armaturer garage 2018 20 2038 15 138 249 17 450 23 166 Armaturer på garage byttes 2018

Elkablar till varje hus från elskåp 60 11 Var är kablarna dragna? Länga? Varje hus?
Elförsörjning till garagen ???? ???? Bedömning!

8. Gemensamma ytor (grönytor inkl träd, Asfaltbel. av gångar, garageplaner 2008 25 2033 10 600 1 256 126 2 630 105 1 256 Renovering av gångar gjordes 2008. 
    lekplatser inkl ledredskap, parkerings- Garageplaner ca 4500 m2 1986 40 2026 3 1 350 450 4 404 110 2 121 Garageplanerna renoverades 1986.
    platser, gångvägar  2008 lagades planernas hål och svackor.

Lekplatser 15 50 50 500 Lekplatsyta inkl lekredskap. Årlig avsätt
ning 4 x 10 tkr. Investering vid behov.
Besiktning utförd 2018 o 2021.

Träd Popplarna o döda rönnar togs bort 2017. 
3+1 rönnar borttagna 2020.
26 alléträd planterades 2020.

Bilspärrar 2022 30 2052 29 1 350 47 3 277 109 0

9. TV-anläggning Består av 5 förstärkare, utplace- löp löp Underhålles akut.
rade i området.
1 förstärkare i Värmecentralen.
Antenn på VC-taket.

3 760 3 778 22 529
Tillgängliga medel -10 500
Sammanlagt behov till och med 2033 (10 år) 12 029

Årlig genomsnittlig avsättning 1 203


